Szczecin 25.09.2019 1.

Wykonawcy uczestniczgcy
W postepowaniu
Znak sprawy: PT/SG/560/IX/19

Dotyczy: modyfikacji siwz w postepowaniu na: »Dostawe, montaz, konfiguracje
i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii
im. Mieczystawa Kartowicza w Szczecinie przy ul. Matopolskiej 48~

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia w nast¢pujacym zakresie:

1)  Zamawiajacy modyfikuje brzmienie zalgeznika nr 6 do siwz _szczegblowy opis
przedmiotu zaméwienia:

a) pkt 1.1 zalacznika nr 6 do siwy otrzymuje brzmienie: ,,Zakres zaméwienia, Zakres
zamowienia opisany w niniejszym Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia,
dalej ,,SOPZ”, obejmuje w szczegdlnosci wymiang istniejgcego analogowego systemu
telewizji dozorowej wraz ze stanowiskami podgladu na system telewizji dozorowej IP
wykorzystujac istniejace okablowanie U/FTP Kat. 6a”.

b) pkt 1.3 zatacznika nr 6 do SIwz otrzymuje brzmienie: »Stan obecny systemu STVD.
W chwili obecnej zainstalowany jest w budynku system telewizji dozorowe;
w technologii analogowej z wykorzystaniem okablowania typu ,,skretka” U/FTP kat.
6a oraz transmiteréw sygnatu wideo po skretce. Wszystkie przewody sygnalowe majg
dhugo$¢ ponizej 100m. Sporadycznie wystepuje utrata przesylanego obrazu z kamer
zainstalowanych na Czwartym pigtrze.”

c) pkt 2,2 zatgcznika nr 6 do siwz otrzymuje brzmienie: ,, Demontaz istniejacego systemu
i montaz nowych urzagdzen. Wszystkie prace zwigzane z wymiang urzadzen nalezy
prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Nowe
urzagdzenia nalezy podlaczyé  do istniejacego  okablowania U/F TP kat. 6a.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu (przewodéw) Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ Jje na nowe w ramach przedmiotu umowy, bez roszczenia
0 dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy, prace i urzadzenia nie ujete
Wyraznie w niniejszym SOPZ, a niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji
i funkcjonowania Systemu, musza zosta¢ wykonane i zamontowane przez. Wykonawce
W ramach przedmiotu umowy, bez roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie
urzadzenia i elementy systemu STVD nalezy instalowaé zgodnie obowigzujacymi
w kraju przepisami i normami, wiedza techniczng i zaleceniami producentéw. Montaz
urzgdzen powinien odbywaé sie z duzg starannosciag i z zachowaniem nalezytej
estetyki. Wszystkie urzadzenia i ich elementy zamontowane na zewnatrz obiektu




powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych przez
zastosowanie obud6éw o odpowiednim stopniu szczelnosci IP.”

2) Zamawiajacy przedtuza termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
do dnia 30.09.2019r. Ilekroé w SIWZ wystepuje data 26.09.2019 I., zastepuje sie ja
data: 30.09.2019r.,

Niniejsza modyfikacja stanowi integralng czes¢ SIWZ. Pozostate zapisy SIWZ pozostaja
niezmienione.
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